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AL SWIADECTWO BADANIA
Numer 0-B-01575-23

Klient PPH KOSTRZEWA Sp.j.
ul. Przemystowa 11A
11-500 Gizycko

Polska
Wyréb Kociot wodny
Oznaczenie typu Twin Bio NE 16, Twin Bio NE 24
Wymogi dotyczace ekoprojektu Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/1189, Zatacznik Il, Art. 1
Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 2015/1187
Metoda badania CSN EN 303-5+A1:2023
Sposéb ogrzewania automatyczny
Preferowane paliwo pelety drzewne
Wyniki
Typ Twin Bio NE 16 Twin Bio NE 24
Moc nominalna
CO (10% O2) mg/mg? 3 76
OGC (10% 02) mg/m,? 4 6
Pyt (10% Oz2) mg/mg? 21 28
NOx (10% Oz2) mg/mp? 166 162
Sprawnos$é % 91,2 88,4
Sprawno$¢ uzytkowa % 83,4 80,9
Moc minimalna
CO (10% 02) mg/m,? 432 271
OGC (10% 02) mg/m,? 10 5
Pyt (10% O2) mg/my? 18 15
NOx (10% Q) mg/mg? 144 140
Sprawnosé % 87,8 89,0
Sprawnos¢ uzytkowa ' % 80,3 81,5
Emisje sezonowe i
CO(10%0z) mg/m;?® 368 341
OGC (10% 0O3) mg/mg® 9 5
Pyt (10% O2) ‘ mg/m,? 18 17
NOx (10% O3) mg/mj,? 147 143
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Typ Twin Bio NE 16 Twin Bio NE 24
Flse % 80,8 81,4
F1 % 3,0 3,0
F2 % 1,8 16

Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen
Ns % 76 77

Wspotczynnik efektywnosci energetycznej
EEI 112 113

Klasa efektywnosci energetycznej
A+ A+

Raport nr

32-10959/1/T oraz raporty uzupetniajace

wydane przez Laboratorium badawcze nr 1045.1, akredytowane
przez CAl, Certyfikat akredytaciji nr 205/2022

Podstawa wydania $wiadectwa

Instytut Badawczy Przemystu Maszynowego niniejszym $wiadectwem badania potwierdza przeprowadzenie
dla przedmiotowego wyrobu badania i obliczer z podanymi powyzej wynikami.

Brno, 2023-10-02

/okragta pieczec z logo SZU w $rodku i napisem w otoku: STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.,CZ1/

/nieczytelny podpis odreczny/
Milan Holomek
Dyrektor jednostki badawczej w zakresie urzadzeri grzewczych
i ekologicznych
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Ja, Urszula Dorota Kallas, tumacz przysiegty jezyka angielskiego i francuskiego, !/ N ", . »
wpisana na liste tumaczy przysiegtych Ministra Sprawiedliwosci pod numerem &-;) : Ry 452(1”-»':;{ kg
TP/4520/05, stwierdzam, ze niniejsze ttumaczenie w petni odpowiada S\
przedstawionemu mi oryginatowi dokumentu.

Warszawa, 12.10.2023 . Rep. Nr 910/2023
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