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Twin Bio NE v02 
(ecoMAX 860P3 S simple v2)
- Schemat instalacji 2
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BP- pompa obiegu kotłowego
HC1- pompa obiegu grzewczego 1
HDW- pompa boilera ciepłej wody użytkowej
C.W.U.- ciepła woda użytkowa
MC- czujnik temperatury obiegu grzewczego C
MD- czujnik temperatury obiegu grzewczego D
PMC- pompa obiegu grzewczego C
PMD- pompa obiegu grzewczego D
SMC- zawór mieszający obiegu grzewczego C
SMD- zawór mieszający obiegu grzewczego D
T- czujnik temperatury obiegu grzewczego 1
TC- czujnik temperatury obiegu grzewczego C
TD- czujnik temperatury obiegu grzewczego D
BH- górny czujnik temperatury bufora
BL- dolny czujnik temperatury bufora
HWP- pompa cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
WS- czujnik temperatury zewnętrznej


